裕源办公楼空调系统更新改造采购需求

[bookmark: _GoBack]裕源办公楼空调系统改造，面积6186.63平方米，包括但不限于土建配套改造、配套电气工程、暖通空调工程以及拆除原空调工程；主要功能或目标:办公楼空调系统改造后，整体能耗降低60%，降低办公楼制冷和供暖的成本，节省运行成本；需满足的要求:办公楼空调系统改造满足夏季制冷，冬季制热的需求，改善室内热湿环境，提高室内舒适度，降低能耗。
